
SEZIONE A-A

237,516 s.l.m.

241,190 s.l.m.

SEZIONE B-B

Piano Seminterrato

0.00237,516 s.l.m.

241,316 s.l.m.

SEZIONE C-C

237,516 s.l.m.

Altezza Antincendio 4
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Proiezioni distanze di sicurezza da Scala
Antincendio

REI 60 Infisso esterno REI

HA 1

HA Altezza Antincendio

HA 2

HA 3 HA 4

Compartimentazione interna REI/EI 60

Controparete EI 60

Scala n. 4
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 5
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 6
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 7
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 8
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 9
Scala di sicurezza

esterna
Scala n. 10

Scala di sicurezza
esterna

Scala n. 11
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 12
Scala di sicurezza

esterna

LEGENDA

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO
DEL P. O. "F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA (AG)
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SEZ SEZIONI 1:100
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