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PrimoE-EOP-P1
- Esodo
- Verifica esodo orizzontale

progressivo

Planimetria

Presenze

VERIFICA ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO
(D.M. 19-03-2015 - punto 16.3)

(D.M. 19-03-2015 - punto 16.1)

Fabbisogno area per
contenimento esodati

(D.M. 19-03-2015 - punto 16.3)

Verifica sui
compartimenti

adiacenti

Compartimento 2

- Degenti n. 14

- Personale n. 42

Degenti 21.0 mq

Personale 29.4 mq

Totale 50.4 mq

Compartimento 3

- Personale n. 6 Personale 4.2 mq

Totale 4.2 mq

Compartimento 2

335.15 mq>(50.4+4.2) mq

Area =138.53 mq

Compartimento 3

138.53 mq>(50.4+4.2) mq

Area =335.15 mq

U. O. RIABILITAZIONE - n. 14 Posti letto

Presenze

VERIFICA ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO
(D.M. 19-03-2015 - punto 16.3)

(D.M. 19-03-2015 - punto 16.1)

Fabbisogno area per
contenimento esodati

(D.M. 19-03-2015 - punto 16.3)

Verifica sui
compartimenti

adiacenti

Compartimento 4

- Degenti n. 16

- Personale n. 48

Degenti 24.0 mq

Personale 33.6 mq

Totale 57.6 mq

Compartimento 5

- Personale n. 6 Personale 4.2 mq

Totale 4.2 mq

Compartimento 4

356.36 mq>(57.6+4.2) mq

Area =145.25 mq

Compartimento 5

145.25 mq>(57.6+4.2) mq

Area =356.36 mq

U. O. RIABILITAZIONE - n. 16 Posti letto
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Delimitazione compartimento antincendio
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Porte REI

Maniglione antipanico

Estintore a polvere

Estintore a CO₂

Idrante DN 45 a muro con tubazione flessibile
e lancia

Filtro a prova di fumo

 Q.E. Quadro elettrico

LEGENDA

Ascensore visitatori

Montalettighe utilizzabile in caso di incendio

Montacarichi

Percorso di uscita in orizzontale

Percorso di uscita verso il basso

Percorso di uscita verso l'alto

Cartelli luminosi con indicazione uscita di
emergenza

Punto di raccolta/Luogo sicuro


