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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO
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GM-P3  Dispositivi sicurezza impianto Gas Medicali

Delimitazione compartimento antincendio
REI 30

Delimitazione compartimento antincendio
REI 60

Filtro a prova di fumo

LEGENDA

Colonna montante

Tubazione in rame - Protossido di azoto

Tubazione in rame - Ossigeno

Tubazione in rame - Aria strumentale

Tubazione in rame - Vuoto

Quadro riduzione II° StadioQ.R.2°S.

Q.I.B.A. Quadro intercettazione blocco area

VV.F. Allarme VV.F.

A.E.C. Allarme emergenza clinica/reparto

Protezione tubazione rame REI 120

A.E.C. Q.R.2°S. A.E.C. Q.R.2°S.
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Protezione tubazione in rame
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Protezione tubazione in rame
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