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LEGENDA COMPONENTI IMPIANTO IRAl ed ELEMENTI ACCESSORI

ZONE E SUDDIVISIONE DEGLI AMBIENTI TRA ESSE

Zona n.1.1 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.1.2 (sopra Contr.)
Ambienti: da 1-01 a 1-12

Zona n.1.3 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.1.4 (sopra Contr.)

Ambientida 1-14 a 1-17 +da 1-22 a 1-28

Zona n.1.5 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.1.6 (sopra Contr.)
Ambienti: da 1-18 a 1-19 + 1-21/1 +da 1-29 a 1-32

Zona n.1.7 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.1.8 (sopra Contr.)
Ambienti: 1-41 + da 1-44 a 1-45

Zona n.1.9 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.1.10 (sopra Contr.)
Ambienti: da 1-36 a 1-37 + 1-42 + da 1-46 a 1-48

Zona n.1.11 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.1.12 (sopra Contr.)
Ambienti: da 1-38 a 1-40 + 1-42 + da 1-49 a 1-53

Zona n.1.13 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.1.14 (sopra Contr.)
Ambienti: 1-13 + 1-13/2 + 1-33 + 1-34 +da 1-54 a 1-56

Zona n.1.15 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.1.16 (sopra Contr.)
Ambienti: da 1-57 a 1-71

Zona n.R.25 Rivelatori (sotto Controsoffitto) in Scala Protetta 1 (ScP1)
Ambienti: R-54/1 + 1-13/1 + 2-14/1 + 3-13/1

Zona n.R.26 Rivelatori (sotto Controsoffitto) in Scala Protetta 2 (ScP2)
Ambienti: S-62+85-62/1+R-102+R102/1+1-35+1-35/1+2-34+2-34/1+3-32+3-32/1+
4-12+4-12/1
Zona n.R.27 Rivelatori (sotto Controsoffitto) in Scala Protetta 3 (ScP3)
Ambienti: S-57+S-57/1+R-35+R35/1+1-20+1-20/1+2-20+2-20/1+3-18+3-18/1+
4-11+4-11/1

Zona n.R.28 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.l

I
ﬁ ﬁ Zona n.R.29 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.24
n
S
% Zona N.R.30 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.2B
hh
e
pﬁzrﬁiﬁj Zona n.R.31 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.34
i
ﬁ Zona n.R.32 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.3B

Zona n.R.33 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.4

Zona n.R.34 Rrivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.54

HARLE
Zona Nn.R.35 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.5B
L]

Zona n.R.36 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.6A

Zona n.R.37 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.6B
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Maniglione antipanico

Delimitazione compartimento antincendio
REI 30

Delimitazione compartimento antincendio
REI 60

Delimitazione compartimento antincendio
REI 90

Delimitazione compartimento antincendio
REI 120
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Quadro elettrico

Simbolo Descrizione Componente TipO|Ogia Pannello Ottico Acustico per la segnalazione di Allarme Gas Convenzionale
CENTRALE ANTINCENDIO (a z zone, x loop e y ore di . N Y Segnalatore Ottico—Acustiqo per Allarme Incendi. B
autonomia) Analogico-Indirizzato il o 40-2,4-2 Ottico: Colore Y (R=Rosso, W=Bianco) classe O(2,4-2); Indirizzato
u : Acustico: Tipo A, Livello Sonoro a 1m pari a 97 decibel (regolabile)
Allarme manuale analogico con Isolatore di corto-circuito . - quulo |nq|r|zzato di Qomanglo/ Ricezione Tlpo / verso dispo_ .
E ! . . Indirizzato Wix-uyl sitivi per sicurezza Antincendi (Serrande tagliafuoco, elettroma_ Indirizzato
(Pulsante di allarme incendi) . : . : o .
gneti, etc.) a x ingressi e y uscite (di cui alcune supervisionate)
s |SC§-Ia‘n' . Rivelatore ottico di fumo a microprocessore analogico Fermo Elettromagnetico (Elettromagnete) per ritenuta porta
cala di sicurezza . g . . . . .. .
esterna Scala n. 10 —.— |der.1t|f|cato con base con Isolatore di corto-circuito (disposto a Indirizzato ) tagliafuoco, completo di tasto di sgancio manuale. Convenzionale
Scala di sicurezza soffitto)
esterna Rivelatore ottico di fumo a microprocessore analogico
identificato con base e con Isolatore di corto-circuito (disposto Indirizzato I=IsTp Serranda tagliafuoco REI "X" Motorizzata Compon. Elettro-Mecca.
in controsoffitto e/o sottopavimento) con ripetitore led
Ripetitore led per segnalazione intervento di Rivelatori non Dispositivo Magnetico di trattenuta di Infissi in posizione di
@ visibili (disposti in ambienti collegati a corridoio o in Compon. Elettrico [%D chiusura per successivo rilascio in caso incendio e riarmo Compon. Elettro-Mecca.
controsoffitto o in cavedio) manuale.
!ﬁ _| : Rivelatore di Gas o Vapore convenzionale (xxx tipo di gas o . Sistema di Apparecchiature Impianto Sovrapressione in Filtri a .
_ Anti
a - O vapore: H=idrogeno; CH4=metano; ...) Convenzionale )b prova di fumo Compon. Elettrico
Rivelatore ottico di fumo a microprocessore analogico identifi- R— Pannello Ripetitore LCD-6000-N che mostra segnalazioni del
cato con base e con Isolatore di corto-circuito disposto in Indirizzato display centrale, con pulsanti per navigazione menu e funzioni Indirizzato
® Canale Aria e con ripetitore led in vista di gestione impianto: tacitaz., reset, disabilitaz. e lamp-test.
> Segnalatore Acustico Incendi di tipo A (Interni) e livello sonoro ; Pannelio Ripetitore LCDEO00G per visualizzaz. remota eventi
OF adg1 m pari a 97 decibel P Indirizzato = incendio da centrali indirizz. e per funzioni di tacitazione uscite Indirizzato
A7 P reset allarmi e visualizz. mappe; con Display LCD Touch 8,4”
Segnalatore Acustico Incendi di tipo A (Interni) e livello sonoro C ional Alimentatore supplementare supervisionato con modulo di in- c ional
A107 ad 1m pari a 107 decibel onvenzionale gresso identificato con U=24V d.c., uscita 5A e capacita 17Ah onvenzionale
. e i . . Nuovo Quadro Elettrico per Alimentazione al piano ... delle
i5 E BEEEEEEEEER | [ Ssgg%a;cd)rﬁnécuas:igo1lggedr1 edéiggtllpo B (Esterni) e livello Convenzionale centrali ovvero degli alimentatori supplementari degli Impianti Compon. Elettrico
R /ﬁO I IN US Bi107 P di Protezione Attiva Antincendio (IRAl e EVAC)
I O T A N N R R C 0O E O o T Segnale luminoso d'allarme incendio di tipo "S" avente colore Quadro Elettrico a valle UPS posto nel locale S-91 destinato
LU LI LT & @ 4 S "K" -classe "J" con caratteristiche "X" e "y" (per categorie C e W) Convenzionale allalimentazione utenze non sezionabili (Sala Operatoria, etc.) Compon. Elettrico
FT T (©) “ S o v da capitolato (per cat. O) e montaggio "Z" (solo cat. O) e da cui saranno alimentati gli Impianti IRAl ed EVAC
BRE Segnale Lumi All I dio di tipo A di colore Rosso . . .
Ll gnale Luminoso Allarme Incendio di tipo R
Lol /@{ /@ &-9161-0:5 >R appartenente a classe C(3/6/9-9,5) e classe W(2,4-9), usato in Convenzionale Q Elettrovalvola sicurezza comandata dal 2° stadio del Rivelatore Compon. Elettrico
= [ | ] W-2,4-9 classe W Gas CH4
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| REGIONE SICILIANA

| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO
DEL P. O. "F.LLI PARLAPIANQ" DI RIBERA (AG)

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola Elaborato Piano Scala
IRAI-P1 | - Planimetrie Impianto Rivelazione e Primo 1:100
Allarme Incendi

Progettista R.U.P. R.T.S.A.

Dott. Ing. Vincenzo Canalella Geom. Giuseppe Biancucci Dott. Ing. Alessandro Dinolfo
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