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LEGENDA PREVENZIONE INCENDI
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Porte REI
Maniglione antipanico

LEGENDA COMPONENTI IMPIANTO IRAl ed ELEMENTI ACCESSORI

Simbolo

Descrizione Componente

Tipologia

Pannello Ottico Acustico per la segnalazione di Allarme Gas

Convenzionale

CENTRALE ANTINCENDIO (a z zone, x loop e y ore di

Segnalatore Ottico-Acustico per Allarme Incendi.

ZONE E SUDDIVISIONE DEGLI AMBIENTI TRA ESSE

Zona n.2.1 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.2.2 (sopra Contr.)
Ambienti: da 2-01 a 2-13

Zona n.2.3 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.2.4 (sopra Contr.)
Ambienti: 2-40 + da 2-42 a 2-43

Zona n.2.5 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.2.6 (sopra Contr.)
Ambienti: da 2-35 a 2-36 + 2-41 + da 2-45 a 2-47

Zona n.2.7 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.2.8 (sopra Contr.)
Ambienti: da 2-37 a 2-39 + 2-42 + da 2-48 a 2-52

Zona n.2.9 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.2.10 (sopra Contr.)
Ambienti: da 2-58 a 2-72

Zona n.2.11 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.2.12 (sopra Contr.)
Ambienti: 2-57 + da 2-73 a 2-82

Zona n.2.13 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.2.14 (sopra Contr.)
Ambienti: 2-14 + 2-14/2 + 2-32 + 2-33 + da 2-53 a 2-56

Zona n.2.15 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e n.2.16 (sopra Contr.)
Ambienti: da 2-15 a 2-31

Zona n.R.25 Rivelatori (sotto Controsoffitto) in Scala Protetta 1 (ScP1)
Ambienti: R-54/1 + 1-13/1 + 2-14/1 + 3-13/1

Zona n.R.26 Rivelatori (sotto Controsoffitto) in Scala Protetta 2 (ScP2)
Ambienti: S-62+5-62/1+R-102+R102/1+1-35+1-35/1+2-34+2-34/1+3-32+3-32/1+
4-12+4-12/1
Zona n.R.27 Rivelatori (sotto Controsoffitto) in Scala Protetta 3 (ScP3)
Ambienti: S-57+S-57/1+R-35+R35/1+1-20+1-20/1+2-20+2-20/1+3-18+3-18/1+
4-11+4-11/1

Zona n.R.28 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.1

I
ﬁ ﬁ Zona n.R.29 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.2A
n
o
% Zona n.R.30 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.2B
I
s
% Zona n.R.31 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.34
i
MH Zona n.R.32 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.3B

Zona n.R.33 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.4

Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.54

Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.5B

Zona n.R.36 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.64

: Zona n.R.37 Rivelatori (a parete in vano ascensore)  Vano: Asc.6B
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Delimitazione compartimento antincendio
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Delimitazione compartimento antincendio
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Delimitazione compartimento antincendio

REI 120

Delimitazione compartimento antincendio
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