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LEGENDA COMPONENTI IMPIANTO IRAI ed ELEMENTI ACCESSORI
ZONE E SUDDIVISIONE DEGLI AMBIENTI TRA ESSE
— Simbolo Descrizione Componente Tipologia Pannello Ottico Acustico per la segnalazione di Allarme Gas Convenzionale
: CENTRALE ANTINCENDIO (a z zone, x |OOp ey ore di . B 7Y Segnalatore OttiCO—ACUStiQO per Allarme Incendi. N
" ) Analogico-Indirizzato A il G 40—2,4—2 Ottico: Colore Y (R=Rosso, W=Bianco) classe O(2,4-2); Indirizzato
autonomia) : = Acustico: Tipo A, Livello Sonoro a 1m pari a 97 decibel (regolabile)
@ @ E Allarme manuale analogico con Isolatore di corto-circuito y , Modulo indirizzato di Comando/Ricezione Tipo J verso dispo_ N Zona n 3 1 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e N 32 (SOpra Contr.)
(Pulsante di allarme incend) Indirizzato sitivi per sicurezza An'glncend| (Serrgndg tagliafuoco, QIeftroma_ Indirizzato Ambienti: da 3-01 a 3-12
gneti, etc.) a x ingressi e y uscite (di cui alcune supervisionate) mbienti: da 5-01 a 3-
Scala n. 9 Rivelatore ottico di fumo a microprocessore analogico Fermo Elettromagnetico (Elettromagnete) per ritenuta porta
Sca'aei'tes;f]:rezza Scalan. 10 == identificato con base con Isolatore di corto-circuito (disposto a Indirizzato o tagliafuoco compgjleto di tasto di sggnoio nr?wanuale P Convenzionale Z 3 3 3 4 (
Scala di sicurezza soffitto) ’ ' onNna N.o.9 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e N.O.4 (sopra Contr.)
esterna i R H f H
f T Rivelatore ottico di fumo a microprocessore analogico . .
identificato con base e con Isolatore di corto-circuito (disposto Indirizzato I=TsTp Serranda tagliafuoco REI "x" Motorizzata Compon. Elettro-Mecca. Ambienti: 3-13 + 3-13/2+3-30+3-31 + da 3-50 a 3-53
@ @ ‘ ‘ in controsoffitto e/o sottopavimento) con ripetitore led
Ripetitore led per segnalazione intervento di Rivelatori non Dispositivo Magnetico di trattenuta di Infissi in posizione di ) ) i
@ @ ‘ ‘ (039 visibili (disposti in ambienti collegati a corridoio o in Compon. Elettrico [% chiusura per successivo rilascio in caso incendio e riarmo Compon. Elettro-Mecca. Zona n 35 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e N 36 (sopra Contr.)
controsoffitto o in cavedio) manuale. Ambienti: da 3-33 a 3-36 + 3-40 + da 3-42 a 3-46
Rivelatore di Gas o Vapore convenzionale (xxx tipo di gas o . Sistema di Apparecchiature Impianto Sovrapressione in Filtri a ,
©r vapore: H=idrogeno; CH4=metano; ...) Convenzionale kw/o) prova di fumo Compon. Elettrico
Rivelatore ottico di fumo a microprocessore analogico identifi- I Pannello Ripetitore LCD-6000-N che mostra segnalazioni del Zona n 37 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e N 38 (SOpra Contr.)
cato con base e con Isolatore di corto-circuito disposto in Indirizzato display centrale, con pulsanti per navigazione menu e funzioni Indirizzato Ambienti: da 3-37 a 3-37 + 3-41 + da 3-47 a 3-49
® Canale Aria e con ripetitore led in vista — di gestione impianto: tacitaz., reset, disabilitaz. e lamp-test.
. e . . Pannello Ripetitore LCDB000G per visualizzaz. remota eventi
Segnalatore Acustico Incendi di tipo A (Interni) e livello sonoro . = . . S o o ) .
; . Indirizzato incendio da centrali indirizz. e per funzioni di tacitazione uscite Indirizzato . . .
@ o7 ad 1m pari a 97 decibel reset allarmi e visualizz. rmappe: con Display LCD Touch 8.4” / / / / Zona Nn.3.9 Rivelatori (sotto Controsoffitto) e N.3.10 (sopra Contr.)
@ @ Segnalatore Acustico Incendi di tipo A (Interni) e livello sonoro c onal Alimentatore supplementare supervisionato con modulo di in- c onal Ambienti: da 3-54 a 3-64
A107 ad 1m pari a 107 decibel onvenzionale gresso identificato con U=24V d.c., uscita 5A e capacita 17Ah onvenzionale
= Segnalatore Acustico Incendi di tipo "B" (Esterni) e livello . Nuovo .Quadro Elett!'|cq per Allmentamone al p1ano ... dellg ) . Zona n .3. 1 1 Rivelatori (SOttO Controsofﬁtto) e N .3. 1 2 (sopra Contr.)
b5 E H [ | sonoro ad 1m pari a 107 decibel Convenzionale centrali ovvero degli alimentatori supplementari degli Impianti Compon. Elettrico ) )
/ - ‘ B107 P di Protezione Attiva Antincendio (IRAl e EVAC) Ambienti: da 3-14 a 3-29
| 354 e Segnale luminoso d'allarme incendio di tipo "S" avente colore Quadro Elettrico a valle UPS posto nel locale S-91 destinato
I ‘ ‘ K s "K' -classe "J" con caratteristiche "x" e "y" (per categorie C e W) Convenzionale allalimentazione utenze non sezionabili (Sala Operatoria, etc.) Compon. Elettrico
[ ‘1‘\ l} 5o - oF o | Y o "M da capitolato (per cat. O) e montaggio "Z" (solo cat. O) e da cui saranno alimentati gli Impianti IRAl ed EVAC Zona n.R.25 Rivelatori (sotto Controsoffitto) in Scala Protetta 1 (ScP1)
” . Segnale Luminoso Allarme Incendio di tipo A di colore Rosso : o . . .
L \\ e ® / I A »R appartenente a classe C(3/6/9-9,5) e classe W(2,4-9), usato in Convenzionale & (Ealzgtrg\li'aivola sicurezza comandata dal 2° stadio del Rivelatore| o500 Elettrico Ambienti: R-54/1 + 1-13/1 + 2-14/1 + 3-13/1
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esterna esterna ‘ ‘ : ‘ personal ‘ ‘ 4-12+4-12/1
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